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MODULAR

LSTEEL

NCLODSURES

MONTERINGSANVISNING FOR
ELSTEEL HOVEDTAVLER

ITI

1. Sett tavledelene inntil hverandre ute pa gulvet.

2. Skru forst ssmmen boltene i soklene, deretter
skjetevinklene pa rammene. Ikke trekk til for
tavledelene er rettet mot hverandre.

3. Skru sammen hovedskinneskjatene. Dette gjores
som regel bakfra.
Deretter skrus jordskinneskjotene sammen. Dette
er 1 front.
Moment pa bolter i skjotene: 47Nm

4. Skjekk at evt. kabler som skal kobles internt i
tavla blir lagt riktig bak 1 tavla og koblet.
Evt. moment pa disse stér pa tilkoblingspunktet.

5. Etter en siste sjekk kan tavla settes pa plass.
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